
BUITEN TECHNISCHE RUIMTE BINNEN

X5M: 1-2

Afgeschermde kabel

X1M: 1-2-3
X2M: 1-2-4 (main)

X1M: 1-2-3 X2M: 1-2-3-4 (main)

X2M: 1-4 (main)

X2M: 32-33
X4M: 1-2-earth

X2M: 13-14

Q2L Clixon

X8M: 1-4

X1M: 1-2-3

X6M: 1-2

X11M: 3-4-5-6

Automaat 6A

Daikin Wavre: 010 / 23 72 29

Daikin Gent: 09 / 244 66 44

Daikin Herentals: 014 / 28 23 32

Datum:

Door: 

Voedings- en signaalkabels moeten 

minimum 5 cm uit elkaar liggen!!

Altherma Split Muurmodel

Elektrische connecties

21/06/2012

1.0 BBSRev:

4 G 2,5 mm²

2 G 0,75-1,5 mm²

Zie tabel p. 4

Zie tabel p. 4

5 G 2,5 mm²

4 G 1,5 mm²

5 G 1,5 mm²

3 G 0,75-1,5 mm²

2 G 0,75-1,5 mm²

3 G 1,5 mm²


